/

.’.;

“Decenio de las Persaonas con Discapacidad en el Pery”

‘Afio de la consolidacién del Mar de Grau”

é-m!rnrufﬂ,-.u e -’. : ) DirOCCién Generaide
< 8 PERU Ministerio Salud Ambiental’e
de SaIUd Inacuidad Alimentaria ‘,] "

A\ e -
30 DIC. 201 \é e =
OFICIO N.> ¥ 4 3 -2016/DSA/DIGESA

Lima,

Magister

Wilmer Davis Carrillo

Director general

Direccién Regional de Salud Tumbes

Av. Fernando Belatinde Terry Mz. X - Lt. 01 - 10 -
Urb. José Lishner Tudela

Tumbes 1?2

Asunto Interpretacion de resultados de analisis de aguas para consumo humano,
superficiales y subterraneas de la region Tumbes

Referencia : a) OF. RE (DGA-SUD) N° 2-7-B/409

Expediente n.° 64378-2016-DV de 28-12-2016

b) Oficio N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR '
Informe de Ensayo N° 0012-2016 ]
Expediente n.° 1064-2016-DV de 08-01-2016 (

f

De mi consideracion: by

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, en atencién a los documentos de la referencia,
remitirle el informe n.° 7504-2016/DSA/DIGESA, que contiene la evaluacion de los
desultados de analisis de aguas para consumo humano, superficiales y subterraneas de la
gion Tumbes tomadas en los meses de noviembre y diciembre 2015, documento que se
ntes.
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MEMORANDUM CIRCULAR N° O UD  2016-0GCAI IMINSA

A g Lic. MIRTHA TRUJILLO ALMANDOZ
Directora General
Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria

Asunto : Compromisos bilaterales Peru-Ecuador en materia de contaminacién
sobre la Cuenca del rio Puyango Tumbes

Referencia : E- mail del 27/12/2016 que adjunta OF .RE (DGA-SUD) N°2-7-B/412

Fecha : Ltima, 27 DIC 2018

Es grato dirigirme a usted en el marco de los compromisos bilaterales PerG-Ecuador en materia
de contaminacion sobre la Cuenca del rio Puyango Tumbes, para hacer de su conocimiento que
la Cancilleria ha acordado conformar un Grupo de Trabajo multisectorial para elaborar un
informe sobre las causas e impacto de la contaminacién en la citada cuenca, sobre la calidad del
agua y la salud de las personas.

Al respecto, por tratarse de un tema que corresponde a su Despacho, mucho apreciaré se sirva
indicar a la brevedad posible a esta Oficina General, el nombre del representante que integrara
el referido Grupo de Trabajo y participara en la reunién sobre el tema a celebrarse el dia 4 de
enero de 2017, a las 10:00 am. en la Sala Plenaria de la Cancilleria, ubicada en el Jr. Lampa

N°545.
Atentamente,
)41":'57—4,4”4.‘4:5 27 DIC. 2018

“Lic Roclo athia Casildo Ganedo
Diractora General

sea hinarat de Caoperacidn y Asuntos Inteinagionzles ik 3 {Dk

SANISTERIO DE SALUD

#.X ‘/ . /
RCCCHNALAIGL.
2712/E016 '

Av, Salaverry 801
www.minsa.gob.pe Jesus Maria. Lima 11, Peru

T(511) 315-6600
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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU."

. _ Lima, 26 DIC2018"
OF. RE (DGA-SUDYN° 2-%~ &/ 4/ 2

Mﬂ'
Compromiscs  bilaterales : ,,‘mmem,n‘awa-%m:;
Pert - Ecuador en materia ;om-.ndv'ﬂ!m"cf“ggmh&ﬁb ;
de contaminacién sobre la Tramivs 508 '
cuenca Puyango Tumbes : 2 @ Bt 286
Sefiora 5 g2 s A R D 6
Roclo Casildo Canedo QE‘CI& s 1,

Director de la Oficina General de Cooperacion y Asuntos liiSHagia
Ministerio de Salud
Ciudad.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencién a los compromisos N°
31, 38, 37 y 38 del Plan de Accién de Macas, en particular los relacionados con
\a contaminacion de las aguas de la cuenca del ro Puyango - Tumbes.

Sobre el particular, el 9 de los corrientes se llevé a cabo en esia
Gangilleria una reunién multisectorial, en la cusl se acordd conformar un Grupo
de Trabajo que tendra como objeto hacer seguimiento a la referida problematica,
asi como eleborar un informe que recoja un diagnéstico Integral de las causas e
impactos de la contarﬁinaciqh en la refarida cuenca, asi como propaner las
medidas correspondientes a ser adapiadas por las autoridades nacionales en
funcion de los Impactos en la calidad del agua y en la salud de las personas.

En dicha reunidn tamblén se acordé convocar a su sector para
conformar el referido Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta que, por el ambito
de sus competencias, concretamente en salud de las personas, se -requiere
contar con sus aportes scbre 8! particular. Para tales efectos, mucho agradeceré
remitir a esta Cancllierfa dicha informacion, a més tardar ef 29 de los corrientes.

Asimismo, a fin de consolidar dichos aportes en una primera version del
informe antes sefialado, agradecerd se sirva disponer la participacién de un
representante de su Sector para una reunién de trabajo el dia 4 de enero de
2017, a las 10:00 a.m en la Sala Plenaria, ubicada en Jr Lampa, n® 545.

Dios guarde a usted, - %
o

i R
['____,,.:-! /_,.-’ S et
Mgl BLisae Sargeval
Subdifactor de Paises Andinos !
Dhrgccidn de América del Sur
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INFORME N.° 7504-2016/DSA/DIGESA

A . Licenciada Susalen Maria Tang Flores
Directora ejecutiva
Direccion de Salud Ambiental

Asunto . Interpretacion de resultados de analisis de muestras de agua para consumo
humano, aguas superficiales y subterraneas de 11 distritos de la regién Tumbes
tomadas por la DIRESA Tumbes en noviembre y diciembre de 2015

Referencia: a) OF. RE (DGA-SUD) N° 2-7-B/409
Expediente n.” 64378-2016-DV de 28-12-2016
b) Oficio N° 2857-2015-GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-DRST-DR
Informe de Ensayo N° 0012-2016
Expediente n.° 1064-2016-DV de 08-01-2016

Fecha . Lima, 29 de diciembre de 2016

1.0 ANTECEDENTES

1.1 Visto el documento de la referencia a), remitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante el cual solicita informacion relacionado con la reunién del 9 de
diciembre de 2016, en la cual se acord6 conformar un Grupo de Trabajo Multisectorial
para hacer seguimiento a la problematica de la contaminacién de las aguas de la
cuenca Puyango-Tumbes, asi como elaborar un informe que recoja un diagnostico
integral de las causas y efectos, asi como proponer las medidas correspondientes a
ser adoptadas en funcion de los impactos en la calidad del agua y en la salud de las

personas, a continuacion se evalua la calidad del agua para consumo humano de la
region Tumbes.

1.2 Mediante documento de la referencia b), la Direccién Regional de Salud Tumbes

G B remite 71 muestras de aguas subterraneas, superficiales y de consumo humano de
o g L 5 los sistemas de agua potable de los distritos de la region Tumbes para el analisis de
(:‘/ VB N\ metales pesados y arsénico en el marco del Programa de Vigilancia de la Calidad del
f-\ A < Agua para Consumo Humano; asimismo, mediante solicitud de ensayo reporta los
NN R VL parametros pH y cloro residual de las muestras de agua tomadas los dias 11, 16 al

20, 24 al 26 y 27 de noviembre, y 01 al 02 de diciembre de 2015,

1.3 EIl 16-02-2016 se recepciona en el Area de Supervigilancia el informe de ensayo N°
0012-2016 del Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA en el que reporta los
resultados de andlisis de arsénico y metales pesados de 71 muestras de agua
tomadas por la DIRESA Tumbes en 11 distritos de la region Tumbes.

1.4 La Direccion de Salud Ambiental ha realizado la interpretacion de resultados de
andlisis de muestras de agua para consumo humano, aguas superficiales y
subterraneas de 11 distritos de la regién Tumbes tomadas por la DIRESA Tumbes en
noviembre y diciembre de 2015, por lo que se puede apreciar en el presente informe.

= NULEZ 2.0 BASE LEGAL

» Ley N° 26842, Ley General de Salud.
» Ley N° 29712 - Ley que modifica articulos 105, 106 y 122 de la Ley N° 26842 - Ley
General de Salud.

Decreto Supremo N° 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.
Decreto Legislativo N° 1161, Ley Organica del Ministerio de Salud.

Decreto Supremo N° 007-2016-SA, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Salud.
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Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, promulgada el 30 de marzo de 2009.
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, promulgada el 13 de octubre de 2005.

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua.

YYNY

3.0 AUTORIDADES COMPETENTES

3.1 El Ministerio de Salud - MINSA a través de la Direccién de Salud Ambiental de la
Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA es el
encargado de “"Formular normas y lineamientos técnico, metodologia, procedimientos,
protocolos y demas vinculados en materia de gestién integral de residuos sélidos
peligrosos y no peligrosos; calidad de agua para el consumo humano, agua de uso

poblacional y recreacional, en el marco de sus competencias;...", inciso b) del articulo
89.- del Reglamento de Organizacién y Funciones del MINSA aprobado por D.S. N°
007-2016-SA.

3.2 La Direccion Regional de Salud - DIRESA realiza la “fiscalizacién sanitaria en los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en su jurisdiccién y de ser

el caso aplicar las sanciones que correspondan” (Arts. 29° y 78° del D.S. N° 031-2010-
SA).

Asimismo, establece medidas preventivas, correctivas y de seguridad, a fin de evitar
que las operaciones y procesos empleados en el sistema de abastecimiento de agua
generen riesgos a la salud de los consumidores. (Inciso 9, articulo 9 del Reglamento de
la Calidad de Agua para consumo humano aprobado por D.S. N° 031-2010-SA -

Competencia de DIRESA y articulo 130° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud -
Medidas de Seguridad).

La Autoridad Nacional del Agua - ANA ejerce de manera exclusiva acciones de
control, supervision, fiscalizaciéon y sancién para asegurar la calidad del agua en sus
fuentes naturales y en la infraestructura hidraulica publica. (Incisc 123.1, articulo 123
del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado por D.S. N° 001-2010-AG).

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS tiene como
funciones normar, regular, supervisar, fiscalizar y sancionar, dentro del ambito de su
competencia, la prestacién de servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario (art. 5 y 8 del

/,-ga\”u DE} Reglamento de Organizacién y Funciones del SUNASS, aprobado con Resolucién n.°
s 044-2009-SUNASS-CD).

3.5 El Ministerio de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento - MCVS a través de la
Direccién de Saneamiento es el drgano de linea encargado de proponer los
lineamientos de politica, planes, programas y normas concernientes a los servicios de

= NUNEZ saneamiento basico. Para dicho propésito elabora diagnésticos periddicos de la

realidad nacional que permitan programar y realizar mejoras en la gestion y la
ejecucion de obras de infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de
habitat de la poblacion y facilitando el desarrollo econdémico y social. (Articulo 32° del

Reglamento de Organizacion y Funciones del MVCS, aprobado por D.S. N° 002-2002-
VIVIENDA).

3.6 Los Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales son los encargados de velar por la
sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano
(articulo 12 del Reglamento de la Calidad de Agua para consumo humano, aprobado
por D.S. N° 031-2010-SA). Las municipalidades provinciales estan encargadas de
‘Administrar y reglamentar directa o por concesion el servicio de agua potable y
alcantarillado y desague, limpieza publica y tratamiento de residuos solidos, cuando por
economias de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”. (Inciso
2.1, articulo 80° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972).
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3.7 Las municipalidades provinciales son responsables de la prestacion de los servicios de
saneamiento y en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotacién a
las entidades prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la

presente Ley y en su Reglamento. (Articulo 5° de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, Ley N° 26338).

4.0 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

El Reglamento de la calidad de agua para consumo humano, aprobado por D.S. N° 031-
2010-SA establece en su articulo 50°, las obligaciones del proveedor de agua para
consumo humano, siendo estas las siguientes:

1. Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos fisicos,
quimicos, microbiolégicos y parasitolégicos establecidos en el presente Reglamento;

2. Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a
lo normado en el presente Reglamento: (....)

En ese sentido, el control del suministro del agua es una funcion que corresponde realizar
al abastecedor de agua, por lo tanto es responsabilidad de la Empresa Prestadora de

Servicios Aguas de Tumbes S.A. - ATUSA mejorar y/o mantener la calidad del agua que
distribuye a sus usuarios.

5.0 PARAMETROS EVALUADOS

El Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA, con registro INACAL LE-080, presento
el informe de ensayo N° 0012-2016 que contiene el analisis de los parametros siguientes:
arsenico, cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, plomo y zinc.

La DIRESA Tumbes reportd los parametros de campo: pH y cloro residual libre (Clr).

6.0 PUNTOS DE MONITOREO

El equipo técnico de la DIRESA Tumbes tomé 71 muestras de agua en las fuentes de
" :Fumq abastecimiento y en la red publica de los distritos de las provincias de Tumbes,
R IREERGT Comandante Villar y Zarumilla. En |a tabla 1 se detallan los puntos de muestreo.

TABLA 1

2
S Cisterna de ugal Papayal Zarumilla | 16-11-2015
5 130 | E-02 | ACH | Pueblo Nuevo grifo familia Cruz Oyola Papayal Zarumilla | 16-11.2016
131 E-03 | ACH | Cisterna de Centro de Salud de Matapalo Matapalo Zarumilla | 16-11-2015
- 132 E-04 | ACH | Isla Noblecilla grifo familia Portocarrero Moreto Matapalo Zarumilla_| 16-11-2015
F. NUNEZ 133 E-05 | ACH | Leandro Campos grifo familia Jimenez Rea Matapalo Zarumilla | 16-11-2015
134 E-06 [ ACH | Tutumo, grifo familia Socola Torres Matapalo Zarumilla | 16-11-2015
135 E-07 | ACH | Loma Saavedra, reservorio calle Principal A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015
136 E-08 | ACH | Papayal grifo familia Lopez Arica Papayal Zarumilla | 17-11-2015
137 E-09 | ACH | La Palma, reservorio apoyado Papayal Zarumilla | 17-11-2015
138 E-10 | ACH | Grifo Puesto de Salud La Paima Papayal Zarumilla | 17-11-2015
139 E-11 | AN Pozo de captacién, Ufia de Gato Papayal Zarumilla || 17-11-2015
140 E-12 | ACH | Grifo fam Lopez Olaya, Una de Gato sector Pantanal Papayal Zarumll_li 17-11-2015
141 E-13 | ACH | Depésito familia Lopez Leon, Cuchareta Baja A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015 (p

142 E-14 | ACH | Deposito familia Benites Olaya, Cuchareta Alta A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015 v/
143 E-15 | AN Captacion pozo tubular. Cuchareta Alta A. Verdes Zarumilla | 17-11-2015
144 E-16 | ACH | Depésito familia Camisan Castro. Pocitos A. Verdes Zarumilla | 18-11-2015
145 E-17 | ACH | Grifo familia Cérdova Yesquén. La Primavera A. Verdes Zarumilla | 18-11-2015

www.digesa.minsa.gob.pe Calle Las Amapolas N2 350
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146 E-18 | ACH || Captacion pozo N° 6. Miraflores Zarumilla A. Verdes Zarumilla | 18-11-2015
147 E-19 | AN Pozo captacion N° 4-8. Av. Tumbes - Zarumilla Zarumilla ~Zarumilla 18-11-2015
148 E-20 | AN Pozo captacion N° 05, Aguas Verdes A. Verdes Zarumilla_|| 20-11-2015
149 E-21 | ACH || Depdsito familia Rodriguez Ruiz, quebrada Grande _F_'g@yal Zarumilla | 18-11-2015
150 E-22 | ACH | Depésito familia Barreto Sanchez, puerto Pizarro Tumbes Tumbes 18-11-2015
151 E-23 | ACH | Reservorio apoyado de la Angostura P, Hospital Tumbes 11-11-2015
1562 E-24 | AN Captacion del pozo de la Angostura P. Hospital Tumbes 19-11-2015
153 E-256 | ACH | Grifo familia Atoche Balladaes, El Liméon P. Hospital Tumbes 19-11-2015
154 E-26 | AN Captacion de galeria filtrante P. Hospital Tumbes 19-11-20156
155 E-27 | ACH | Depésito familia Zapata Rueda P. Hospital Tumbes 19-11-2015
156 E-28 | AN Captacion galeria Filﬁa‘nte San Juan V. Tumbes 20-11-2015
157 E-29 | ACH | Grifo de familia Perez Rojas = San Juan V. Tumbes 20-11-2015
158 E-30 | AN Captacion pozo tubular J. Lishner Tudela Tumbes Tumbes 20-11-2015
159 E-31 | ACH | Reservorio José Lishner Tudela Tumbes Tumbes 20-11-2015
160 E-32 | ACH | Pozo N° 5 A.H. Sto. Domingo Sabio, Li_shner %, Tumbes Tumbes 20-11-2015
161 E-33 | ACH | Reservorio, A. Araujo Moran, Lishner Tudela _Tumbes Tumbes 20-11-2015
162 E-34 | AN Captacion pozo tubular de Puerto Pizarro Tumbes Tumbes 20-11-2015
163 E-35 | ACH | Reservorio Puerto Pizarro Tumbes Tumbes 20-11-2015
164 E-36 | AN Captacion pozo tubular proyecto Puyango Tumbes Tumbes 20-11-2015
165 E-37 | ACH | Reservorio apoyado quebrada Fernandez C. de P. Sal C. Villar 24-11-2015
166 E-38 | AN Captacion pozo anillado, q. Fernandez C. de P. Sal C. Villar 24-11-2015
167 E-39 | AN Reservorio de Barrancos, agua sin tratamiento C.de P. Sal C. Villar 24-11-2015

168 E-40 | ACH | Grifo familia Mogollén Morquencho, San Martin 421 C. de P. Sal C. Villar 24-11-2015
169 E-41 | ACH | Grifo fam Cornejo d. Rosario, Bolognesi 100 Vaqueria | San Jacinto Tumbes 25-11-2015

170 E-42 | ACH | Reservorio de distribucion de Vaqueria San Jacinto | Tumbes 25-11-2015
171 E-43 | AN Fuente de captacion, Vaqueria San Jacinto Tumbes 25-11-2015
172 E-44 | ACH | Grifo de familia Madrid Atoche, Rica Playa San Jacinto Tumbes 25-11-2015
173 E-45 | AN Fuente de captacion Rica Playa San Jacinto Tumbes 25-11-2015
174 E-46 | AN Fuente de captacion La Capitana San Jacinto Tumbes 25-11-2015
175 E-47 | ACH | Dep. fam Feijoo Ramirez, San Martin 141 La Capitana | San Jacinto Tumbes 25-11-2015
176 E-48 | ACH | Grifo de familia Barrientos Suncion, Higuerén San Jacinto Tumbes 25-11-2015
177 E-49 | AN Fuente de captacion, Higueron San Jacinto Tumbes 25-11-2015
178 E-50 | ACH | Grifo familia Pardo Tandazo, casa Blanqueada San Jacinto Tumbes 26-11-2015
179 E-51 | ACH | Reservorio de Casa Blanqueada San Jacinto Tumbes 26-11-2015
~ 180 E-52 | AN Captacion de Casa Blanqueada San Jacinto Tumbes 26-11-2015
181 E-53 || AN Captadérﬂa_nta de tratamiento La Pefia San Jacinto Tumbes 26-11-2015
182 E-54 | ACH | Reservorio PTAP La Peia San Jacinto Tumbes 26-11-2015
183 E-55 | ACH | Grifo familia Cruz Requena, Calle 7 de Enero 307 Tumbes ;rumbes 26-11-2015
184 E-56 | ACH | Reservorio PTAP El Milagro, Calle J Jimenez s/n Tumbes Tumbes 26-11-2015
185 E-57 | AN Fuente de captacion PTAP El Milagro-Tumbes Tumbes Tumbes 26-11-2015
186 E-58 | AN Captacion pozo de Bigotes P. Hospital Tumbes 27-11-2015
187 E-59 | AN Captacion pozo tubular de Chacritas P. Hospital Tumbes 27-11-2015
188 E-60 | AN Captacion, pozo tubular-Pajaritos C. de P, Sal C. Villar 27-11-2015
189 E-61 | ACH | Grifo familia Hidalgo Olivos-Pajaritos C. de P. Sal C. Villar 27-11-2015
190 E-62 | AN Captacion, pozo tubular Pocitos A. Verdes Zarumilla | 25-11-2015
191 E-63 | AN Captacién de manantial, Chicama Casitas C. Villar 01-12-2015
192 E-64 | ACH | Reservorio apoyado, Chicama Casitas C. Villar 01-12-2015
193 E-85 | ACH | Grifo familia Olaya Becerra, Cienego Norte Casitas C. Villar 01-12-2015
194 E-66 | ACH | Grifo familia Astudillo Pefia, Cienego Sur Casitas C. Villar 01-12-2015
195 E-67 | AN Captacion, pozo tubular, Cherrelique Casitas C. Villar 01-12-2015
. NURNEZ 196 E-68 | AN Captacion, pozo anillado La Choza Casitas C. Villar 02-12-2015
197 E-69 | ACH | Grifo de Ia familia Ramirez Lopez, Bellavista Casitas C. Villar 02-12-2015
198 E-70 | AN Captacion PTAP Los Cedros Panamericana Norte Corrales Tumbes 02-12-2015
199 E-71 | ACH | Cisterna, planta de tratamiento Los Cedros Corrales “Tumbes 02-12-2015

7.0 CONSIDERACIONES PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS

7.1 Agua de reservorio y red publica

Los resultados de las muestras de agua de reservorio y red publica seran comparados

con los LMP del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado
mediante D. S. N° 031-2010-SA.

J.ROJAS
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7.2 Aguas superficiales y subterraneas de captacién

Los resultados de las fuentes de aguas superficiales y subterraneas seran comparados
con los ECA para Agua, mediante D.S. N° 002-2008-MINAM, Categoria 1: Poblacional
y recreacional, Subcategoria A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccién

por encontrarse vigente dicha norma al momento que se tomaron las muestras de
agua.

7.3 Aguas superficiales de captacién de sistemas de tratamiento

Los resultados de las fuentes de aguas superficiales que abastecen a los sistemas de
tratamiento seran comparados con los ECA para Agua, modificado mediante D.S. N°
002-2008-MINAM, Categoria 1: Poblacional y recreacional, Subcategoria A2: Aguas
que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional.

8.0 ANALISIS DE RESULTADOS
8.1 Interpretacion de resultados de fuentes de abastecimiento por distrito
8.1.1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccién

8.1.1.1 En 5 muestras tomadas en San Jacinto (E-43, E-45, E-46 E-49 y E-52) los
parametros: arsénico, cadmio, hierro, manganeso y plomo no cumplen con
los ECA - Agua, Categoria 1, Subcategoria A-1; asimismo, en 4 muestras
(E-43, E-46, E-49 y E-52) el pH no cumple con la norma indicada.

8.1.1.2 De 3 muestras tomadas en Tumbes (E-30, E-34 y E-36), el pH de la
muestra de E-36 no cumple con los ECA - Agua, Categoria 1,

Subcategoria A-1; asimismo, en 2 muestras (E-30 y E-36) el hierro no
cumple con la norma mencionada.

8.1.1.3 En una muestra tomada en San Juan de la Virgen (E-28), los metales

pesados plomo, manganeso y hierro no cumplen con los ECA - Agua, Cat.
1, Subc. A-1.

8.1.1.4 De 4 muestras tomadas en Pampas de Hospital (E-24, E-26, E-58 y E-59),

en 2 muestras (E-26 y E-59) el hierro no cumple con el ECA - Agua, Cat.
1, Subc. A-1.

8.1.1.5 De 2 muestras tomadas en Zarumilla (E-18 y E-19), en 1 muestra de E-18
el hierro no cumple con los ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A-1.
8.1.1.6 En 3 muestras tomadas en Canoas de Punta Sal (E-38, E-39 y E-60), el

pH en la muestra de E-39 y el hierro de E-60 no cumplen con los ECA -
Agua, Cat. 1, Subc. A-1.

8.1.1.7 En 3 muestras tomadas en Aguas Verdes (E-15, E-20 y E-62), el

manganeso en la muestra de E-62 no cumple con los ECA - Agua, Cat. 1,
Subc. A-1.

8.1.1.8 De 3 muestras tomadas en Casitas (E-63, E-67 y E-68), el pH en las
muestras de E-67 y E-68 no cumple con el ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A-1.

8.1.1.9 En 1 muestra tomada en Papayal (E-11), los parametros pH, arsénico,

cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, plomo y zinc cumplen con los
ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A-1.
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8.1.2 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional

8.1.2.1 En San Jacinto, el punto E-53 (captacién planta de tratamiento de agua
potable - PTAP La Pefia) presenta resultados que no cumplen con los
ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A2 para los parametros arsénico (As), cadmio
(Cd), hierro (Fe), Manganeso (Mn) y plomo (Pb).

8.1.2.2 El punto E-57 (captacion PTAP El Milagro - Tumbes) presenta resultados
que no cumplen con los ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A2 para los parametros
arsénico (As), hierro (Fe), Manganeso (Mn) y plomo (Pb).

8.1.2.3 En Corrales, el punto E-70 (captaciéon PTAP Los Cedros) presenta
resultados que no cumplen con los ECA - Agua, Cat. 1, Subc. A2 para los
parametros arsenico (As), hierro (Fe) y plomo (Pb).

8.2 Interpretacion de resultados de agua para consumo humano por distrito

8.2.1 En 8 muestras tomadas en San Jacinto (E-41, E-42, E-44 E-47, E-48, E-50, E-51
y E-54), los resultados de arsénico no cumplen con los LMP del Reglamento de
Calidad del Agua para Consumo Humano, D.S. 031-2010-SA; asimismo, los
parametros plomo, hierro y cloro residual en E-44 E-47, E-48, E-50 y E-51; asi
como pH en E-41, E-48, E-50, E-51 y E-54; y, los metales pesados cadmio y
manganeso en E-51 tampoco cumplen con la indicada norma.

8.2.2 En una muestra tomada en Corrales (E-51), los parametros: arsénico y pH no

cumplen con los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano.

8.2.3 En una muestra tomada en San Juan de la Virgen (E-29), los parametros:

- arsénico, hierro y manganeso no cumplen con los LMP del Reglamento de
ALRRLE Calidad del Agua para Consumo Humano.

8.2.4 En 7 muestras tomadas en Tumbes (E-22, E-31, E-32 E-33, E-35, E-55 y E-56),
los parametros pH y arsénico en E-55 y E-56 no cumplen con los LMP del

Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano; asimismo, el cloro
residual en E-22 no cumple con la mencionada norma.
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8.2.5 En 7 muestras tomadas en Papayal (E-01, E-02, E-08 E-09, E-10, E-12 y E-21),
el cloro residual en E-01, E-02 y E-09 no cumple con los LMP del Reglamento de
Calidad del Agua para Consumo Humano; asimismo, el hierro en E-09 y E-10,
asi como el manganeso en E-10 y E-12 tampoco cumplen con la indicada norma.

8.2.6 En 4 muestras tomadas en Casitas (E-64, E-65, E-66 y E-69), el cloro residual no
cumple con los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano; asimismo, el pH en E-89 no cumple con la mencionada norma.

8.2.7 En 4 muestras tomadas en Matapalo (E-03, E-04, E-05 y E-08), el cloro residual
no cumple con los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano; asimismo, el hierro en E-06 no cumple con la mencionada norma.

8.2.8 En 5 muestras tomadas en Aguas Verdes (E-07, E-13, E-14, E-16 y E-17), el

cloro residual en E-13, E-14 y E-16 no cumple con los LMP del Reglamento de
Calidad del Agua para Consumo Humano.

8.2.9 En 3 muestras tomadas en Canoas de Punta Sal (E-37, E-40 y E-61), el cloro

residual no cumple en E-37 y E-61 con los LMP del Reglamento de Calidad del

Agua para Consumo Humano; asimismo, el hierro en E-40 no cumple con la
mencionada norma.
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8.3 Parametros que no cumplen con el ECA Agua - Categoria 1 o D.S. 031-2010-SA
por distrito

En la tabla 2 se resume los parametros que no cumplen con los ECA - Agua y los LMP
del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano.

TABLA 2
1 - al Captacion 1 ECA 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
ey Red publica 7 tMP | 0 0 0 0 0 0 0
Captacion 0 ECA - - - - - - - g & “
2 | Matapalo =g bica 4 tMP |0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aguas Captacion 3 E% 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdes | "Red publica 5 IMP | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 | Zorumila |Captacion 2 ECA | 0 : 0 0 0 0 0 0 0
o Red publica 0 MP |- ; . . - . : E ? )
Captacion 4 ECA - 1 0 0 0 0
$ Tumbes e piblics 7 VP 0 0 o | 0 0 0 0
6 Pampas de | Captacion 4 ECA 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Hospital [ Red publica 3 LMP 0 0 0 0 0 | o 0 0
- San Juan Camat:'ibn 1 ECA 0 0 0 0 0 0
de la Virgen | Red publica 1 0 0 0 1 0 0
Camacién 1 0 0 0 0 0
8 | Comales [=RSd pubiica 1 010 10 Jabcdia f o 1o
Captacion 8 0 0 0
8 | SanJacto [Re i pubiica 8 0o 0
10 Canoas de Captacién 3 0 0 0 0 0
Punta Sal Red publica 3 0 0 0 0 0
. Cal:jaclbn 3 0 0 0 0 0 0
) Casitas = ed pibilca ) 0 0 ] o0 0 0 0

9.0 CONCLUSIONES

9.1 En la evaluacién de las muestras de agua tomadas en las fuentes de abastecimiento y
que pueden ser potabilizadas con desinfeccién o tratamiento convencional, ubicadas en
los distritos de la region Tumbes, se obtuvo los siguientes resultados:

9.1.1 SAN JACINTO

N°® MUESTRAS
DE AGUA PARA PARAMETROS
CH%':EAJ’S": CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
- - Lid W
SAN JACINTO ECA’ LOS ECA LMP’ CON LOS LMP
H (4), arsénico (5),
Fuente de P
o H (1), cobre (5), cromo cadmio (5), hierro (5), : ;
abastecimiento P No aplica No aplica
(5) y zinc (5) manganeso (5) y plomo
F. NUNEZ (5 muestras) Lhl i
Fuente de y z
e arsénico, cadmio,
asl?ra:éefgn;’ee?: pH, cobre, cromo y zinc hierro, manganeso y No aplica No aplica
(1 muestra) plomo
pH (5), cloro
: H (3), cloro residual (3), residual (5),
Sistema de il
bl . 9 cadmio (7), cobre, cromo, arsénico (8),
(g'mzlgg:) No apiica Na aplica hierro (3), manganeso (7), cadmio (1), hierro
plomo (3) y zinc (5), manganeso (1)
y plomo (5)
“ECA — CAT. 1 - A1: Esténdares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A1: Aguas )&
que pueden ser potabilizadas con desinfeccién”, aprobado mediante el D.S. N® 002-2008-MINAM. > )
“*“ECA — CAT. 1 - A1: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A1:

Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, aprobado mediante el D.S. N° 002-2008-MINAM
“* LMP: Limites Méximos Permisibles de! Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N® 031-2010-SA

www.digesa.minsa.gob.pe
www.digesa.sld.pe

Calle Las Amapolas N2 350
Urb. San Eugenio, Lince - Lima 14, Peru
Central Telefonica (511) 631-4430



‘,uw‘“’h.,‘
2 7 Direccion General de
Salud Ambiental e

Ministerio

PERU

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(”

. MUNEZ
N°® MUESTRAS
DE AGUA PARA PARAMETROS
CONSUMO
HUMANO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
PAMPAS DE ECA* LOS ECA* Lmp* CON LOS LMP**
HOSPITAL
H, arsénico, cadmio,
Fuente de P iy )
i cobre, cromo, hierro (2), hierro (2) y manganeso :
abastecimiento
(@ m?‘ el slr:s) manganeszoi rg) plomoy (2) No aplica No aplica
Sistema de PH, arsénico, cadmio, )
distribucién No aplica No aplica cobre, cromo, hierro, cloro residual y

4 ROJAS
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9.1.2 TUMBES
N° MUESTRAS P
DE AGUA PARA ARAMETROS
CH%':AS‘&“OO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
ECA* LOS ECA* LMP** CON LOS LMpP**
TUMBES
pH (3), arsénico (3),
Fuente de cadmio (4), cobre (4), pH (1), arsénico (1),
abastecimiento cromo (4), hierro (1), hierro (3), manganeso No aplica No aplica
(4 muestras) manganeso (3), plomo (3) (1) y plomo (1))
y zinc (4)
Fuente de
abastecimiento pH, cadmio, cobre, cromo arsénico, hierro, . .
STAP El Milagro y zinc manganeso y plomo*** No apiica No apiica
(1 muestra)
; pH (5), cloro residual (8),
Sistema de 3 3 pH (2), cloro
Sl " arsénico (5), cadmio, cobre,
distribucion No aplica No aplica cromo, hierro, manganeso, residual (1) y
(7 muestras) plomo y zinc arsénico (2)
*ECA - CAT. 1 — Al: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA

Que pueden ser potabilizadas con desinfeccién”, aprobado mediante el D S
“"ECA - CAT. 1 - A1: Estandares Nacionales de Calidad Ambiental ~ ECA para Agui
Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional®, aprobado mediant

para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional
. N° 002-2008-MINAM

", Subcategoria A1: Aguas

a, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional”, Subcategoria A1:
e el D.S. N* 002-2008-MINAM,

**LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N° 031-2010-SA.

9.1.3 SAN JUAN DE LA VIRGEN

N* MUESTRAS PARAMETROS
DE AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
SAN JUAN DE LA ECA* LOS ECA* LMP** CON LOS LMP**
VIRGEN
Fuente de " " g
/% pH, arsénico, cadmio, hierro, manganeso y .
atﬁsrt:f'er:t'g;m cobre, cromo y zinc plomo No apiica No aplica
Sistema de : : i
S ; . pH, cloro residual, cadmio, arsénico, hierro y
?1'5:':': ::t‘gr; No aplica No spilcs cobre, cromo, plomo y zinc manganeso
*ECA ~ CAT. 1 - A1. Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacicnal’, Subcategoria A1 Aguas

que pueden ser potabilizadas con desinfeccion”, aprobado mediante el D.S. N° 002

-2008-MINAM.

"* LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad de! Agua para Consumo Humano aprobado mediante el D.S. N°® 031-2010-SA.

9.1.4 CORRALES

i

PARAMETROS
| DE AGUA PARA
CH%"‘:AJ':“‘: CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN CON CUMPLEN CON LOS NO CUMPLEN
. > LMP* CON LOS LMP**
CorE ECA! LOS ECA
Fuente de

N° MUESTRAS

abastecimiento

pH, cadmio, cobre,

arsénico, hierro y

STAP Los Cedros Cromo, manganeso y zinc plomo*™* No apiica No aplica
(1 muestra)
Sistema de cloro residual, cadmio,
distribucién No aplica No aplica cobre, cromo, hierro, pH y arsénico

(1 muestra)

manganeso, plomo y zinc

*ECA -~ CAT. 1 ~ A1; Estandares Nacionales de Calidad Ambiental — ECA para Agua, Cat
que pueden ser potabilizadas con desinfeccién”, aprobado mediante el D.S. N° 002
***ECA - CAT. 1 - A1: Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental —
Aguas que pueden ser polabilizadas con tratamiento convencional®,
** LMP: Limiles Maximos Permisibles del Regiamento de la Calidad

9.1.5 PAMPAS DE HOSPITAL

egoria 1:"Poblacicnal y Recreacional, Subcategoria A1: Aguas
-2008-MINAM

ECA para Agua, Categoria 1:"Poblacional y Recreacional’, Subcategoria A1:
aprobado mediante el D.S. N° 002-2008-MINAM.
del Agua para Consumo Humano aprobade mediante el D.S. N* 031-2010-SA.

(3 muestras)

manganeso (2), plomo y
zinc

manganeso (1)

"ECA - CAT. 1 — A1 Estandares Nacionales de Galidad Ambiental -
que pueden ser potabilizadas can desinfeccion”, aprobado mediante e
**LMP: Limites Maximos Permisibles del Reglamento de la Calidad d
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