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INFORME N° 228 - 2019 /GOB. REG.TUMBES- GRDS - DIRESA-DSBHAZ.

\.
A “Ing. Ermi Kattia POZADA LIMO ] '
Directora Ejecutiva de Salud Ambiental. |

ASUNTO . Interpretacion de resultados de analisis de muestras de agua para consumo humano, aguas
superficiales y subterraneas de 13 distritos de la regién Tumbes, recolectadas en Noviembre y
Diciembre 2018.

REFERENCIA : a) OFICIO N°0247 -2019/DCOVI/ DIGESA.
b) Informe de Ensayo N°0692-2018-LM.

FECHA : Tumbes, 30 de Abril del 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarla cordiaimente y asi mismo hacerle liegar el informe de
Interpretacion de resultados del analisis de muestras de agua para consumo humano, aguas superficiales y
subterraneas obtenidas en los meses de Noviembre y Diciembre 2018 por el personal de la Direccion de Saneamiento
Basico de la Direccion Ejecutiva de Salud Ambiental, y que fueron analizadas en el Laboratorio de Control Ambiental
de la Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), detallandose a continuacion:

I.  ANTECEDENTES:

1.1 En cumplimiento del Reglamento de la calidad del agua para consumo humano (DS N° 031 -2010/ SA) y
del Plan Operativo Anual de la Direccion de Saneamiento Basico de la Direccion Ejecutiva de Salud
Ambiental: en el marco del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano; se
realiza cada 6 meses, la actividad de Monitoreo de la calidad de agua en los diferentes sistemas de
abastecimiento de agua de consumo humano en la regién Tumbes, determinando e interpretando los
parametros fisicos, quimicos y microbiologicos de cada muestra de agua.

1.2 En los meses de Noviembre y Diciembre, se realiza el segundo monitoreo, en coordinacion con los
entes involucrados (gobiemnos locales, JAAS, OTASS, DRVCS). Los lugares de muestreo de agua son: las
fuentes de captacion (superficial o subterranea), reservorios de distribucion y red publica.

1.3  Mediante documento de la referencia la Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
-~ DIGESA remite e| informe con los resultados de los analisis fisicos quimicos de las 132 muestras
recolectadas en los sistemas de agua potable de los distritos de la region Tumbes.

1.4 LaDIRESA Tumbes determina los parametros de campo, de cada muestra, como son: pH, cloro residual,
turbidez, temperatura, conductividad, ubicacion y obtiene muestra para determinacion en
laboratorio de la DESA de: Coliformes termo tolerantes, bacterias heterotréficas, organismos de
vida libre y parasitologicas. EI monitoreo se realizo durante los dias 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 30 de noviembre y 04, 05 de diciembre del 2018.

Il. BASELEGAL:

o LeyN°26842, Ley General de Salud.

e LeyN° 29712 Ley que modifica articulos 105,106 y 122 de la Ley N © 26842. Ley General de Salud.

e Resolucion Directoral N° 3930 - 2009/DIGESA/SA. Aprueban la “Directiva Sanitaria para la interpretacion de
Resuitados de Ensayo de Calidad de Agua”

e Decreto Supremo N°031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano.

o Decreto Legislativo N°1161, Ley Organica del Ministerio de Salud.

_e  Decreto Supremo N °001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.

Reg. Doc. : 551977
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Ley N°29338, Ley de Recursos Hidricos, promulgada e! 30 de Marzo de 2009.

Ley N°28611, Ley General del Ambiente, promulgada el 13 de Octubre de 2005.

Resolucion Ministerial N°650-2014/MINSA: Directiva Sanitaria N°® 055 - MINSA / DIGESA - V.01.Directiva
Sanitaria para la Formulacion Aprobacion y Aplicacion del Programa de Adecuacion Sanitaria PAS por los
proveedores de Agua para consumo Humano.

Resolucién Ministerial N°907-2016/MINSA. Documento técnico denominado definiciones operacionales y
criterios de programacion y de medicion de avance de los programas presupuestales.

Decreto Supremo N ° 004-2017-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua

Decreto Supremo N° 008-2017-SA.Aprueba el Reglamento de Organizacion y Funclones del Ministerio de
Salud.

Decreto Supremo N° 011-2017-SA, Madifica el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Salud.

Il. AUTORIDADES COMPETENTES:

3.1

32

3.3.

3.4.

3.5

El Ministerio de Salud-MINSA a través de la Direccion General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria -
DIGESA, constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el
aspecto técnico, normativo, vigilancia, stper vigilancia de los factores de riesgos fisicos, quimicos y biologicos
externos a la personay fiscalizacion en materia de salud ambiental la cual comprende: i) calidad de agua para
consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional (playas y piscinas; caracteristicas sanitarias de los
Sistemas de abastecimiento y fuentes de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y
recreacional; ..., en el marco de sus competencias;...".inciso b) del articulo 78 del Reglamento de
Organizacion y Funciones del MINSA aprobado por D.S. N°008-2017-SA.

La Direccion Regional de Salud DIRESA realiza la 'Fiscalzacion sanitaria en 'os sistemas de abastecimiento
de agua para consumo humano en su jurisdiccion y de ser el caso aplicar las sanciones que correspondan
"(Arts.29° y 78°del D.S. N°031-2010- SA).

Asimismo, establece medidas preventivas, correctivas y de seguridad. a fin de evitar que las operaciones y
procesos empleados en el sistema de abastecimiento de agua generen riesgos a la salud de los
consumidores. (Inciso 9, articulo 9 del Reglamento de la Calidad de Agua para consumo humano aprobado
por D.S. N ° 031-2010-SA. Competenciade |a D IRESAyarticulo130° de la Ley N°26842 Ley General de
Salud- Medidas de Seguridad)

La Autoridad Nacional del Agua - ANA ejerce de manera exclusiva acciones de control, supervision,
fiscalizacion y sancion para asegurar la calidad del agua en sus fuentes naturales y en la infraestructura
hidraulica publica. (Inciso 123.1.articulo123 del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado por
D S. N°001-2010-AG).

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ~SUNASS tiene como funciones normar, regular,
supervisar, fiscalizar y sancionar, dentro del ambito de su competencia, la prestacion de servicios de
saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado de los inversionistas y del
usuario (art.5 y 8 del Reglamento de Organizacion y Funciones del SUNASS, aprobado con Resolucion
N ° 044-2009-SUNASS-CO).

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (MCVS) a través de la Direccion de Saneamiento es
el organo de linea encargado de proponer los lineamientos de politica planes, programas y normas
concernientes a los servicios de saneamiento basico. Para dicho proposito elabora diagnosticos periodicos de
la realidad nacional que permitan programar y realizar mejoras en la gestion y la ejecucion de obras de
infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de habitat de la poblacion y facilitando el
desarrollo econdmico ysocial. (Articulo 32° del Reglamento de Organizacion y Funciones del MVCS, aprobado
por D.S. N°002-2002- VIVIENDA).
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3.6. Los Gobiernos Locales, Provinciales y Distritales son los encargados de velar por la sostenibilidad de los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano (articulo 12 del Reglamento de la Calidad de
Agua para consumo humano, aprobado por el D.S.N°031-2010-SA). Las municipalidades provinciales estan
encargadas de "Administrar y reglamentar directa 0 por concesion el servicio de agua potable y alcantarillado
y desagiie, limpieza publica y tratamiento de residuos sélidos, cuando por economias de escala resulte
eficiente centralizar provincialmente el servicio” (Inciso 2.1. articulo 80 “de la Ley Orgénica de Municipalidades,
Ley N°27972).

3.7. Las municipalidades provinciales son responsables de [a prestacion de los servicios de saneamiento y en
consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotacion a las entidades prestadoras, de conformidad
con las disposiciones establecidas en la presente Ley y en su Reglamento. (Articulo 5°de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, Ley N°26338).

IV. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO:

El Reglamento de 'a calidad de agua para consumo humano. aprobado por D S 11”031 2010-3A establece en
su articulo 50°,las obligaciones del proveedor de agua para consumo humano, siendo estas las siguientes:

4.1, Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos fisicos, quimicos, microbioldgicos y
parasitologicos establecidos en el presente reglamento.

4.2. Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a lo normado en el presente
Reglamento: (...)

4.3. En ese sentido, el control del suministro del agua es una funcion que corresponde realizar al abastecedor de
agua, por lo tanto, en Tumbes, segln sea el caso, es responsabilidad de la Empresa OTASS /JASS /
Municipalidad de la jurisdiccion que administra el sistema, de mejorar y/o mantener la calidad del agua que
distribuye a sus usuarios.

V. PARAMETROS EVALUADOS:

El Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA, con registro INACAL LE-080, envié el Informe de Ensayo
N°011-2018-LM, que contienen los resultados de los analisis de los parametros siguientes: arsénico, cadmio,
cobre, cromo, hierro, manganeso, plomo, zinc, aluminio, boro, bario, berilio, cobalto, litio, magnesio, molibdeno,
niquel, sodio, antimonio, selenio y vanadio.

La DIRESA Tumbes reporta los parametros de campo: pH, cloro residual libre, Conductividad, Turbidez y los
Analisis microbioldgicos y Parasitologicos: Coliformes fecales, Bacterias heterotroficas, Helmintos y Organismos
de vida Libre. Asi mismo reporta las coordenadas de ubicacion de los puntos de monitoreo.

VI. PUNTOS DE MONITOREO:

El equipo técnico de la DIRESA Tumbes tomo 132 muestras de agua en las fuentes de abastecimiento, reservorios
y en la red publica de los diferentes distritos de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla, como
se detalla en la TABLA N°1, adjunta; de las cuales 125 muestras cuentan con resultados completos y 7 (Captacion:
M-1073, M-1057 y usuarios: M-1010, M-1058, M-1059, M-1074, M-1075) solo con resultados de campo.
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TABLA N°1

Puntos de muestreos de las fuentes de abastecimiento, reservorios y red publica de los distritos de las
provincias de Tumbes, Confralmirante Villar y Zarumilla. Noviembre-Diciembre 2018.

T ‘
Céd. Céd. | | Fecha de
lab. | Camp. Mat Punto de muestreo Distrito Provincia Regién Muesheo
ossso NN 4 |Captacién-AguaSublerranea-Ufa | . | zoumiia | Tumbes 12/11/2018
de Gato ‘

04461 | M939 | AC | Reservorio - Subterranea - Una de Gato Papayal Zarumilla Tumbes 12/11/2018
Grifo de vivienda - Subterraneé -_FamA ; - 4 7

04462 | M-940 | AC Medina Alvarez - Lifia de Gato Papayal Zarumilla Tumbes 12/11/2018

04463 | M-941 | AN Captacion - Agus Subtervanes - Papayal Zarumilla Tumbes 12/11/2018
Papayal
Grifo de vivienda - Subterranea - Fam. ‘

04464 | M-942 | AC Herrera Peralta - Papayal Papayal Zarumilla | Tumbes 12/11/2018
Grifo de vivienda - Subterranea - Fam. : ‘

04465 | M-943 AC Jirén Loayza - Papayal Papayal Zarumilia ; Tumbes | 12/11/2018
Grifo de vivienda - Subterranea - Fam. "

04466 | M-944 | AC Herrera Veldsquez - Matapalo Matapalo Zarumilla Tumbes 12/11/2018
Captacién - Agua Subterranea - .
04467 | M-945 | AN Matapalo Matapalo Zarumilla Tumbes 12/11/2018
04468 | M-946 | AC |Reservorio - Subterranea - Matapalo Matapalo Zarumilla Tumbes 12/11/2018
) : Aguas .
04469 | M-947 | AC | Reservorio - Subterranea - Pocitos Uardies Zarumilla Tumbes 12/11/2018
04470 | M-948 | AN | Captacion - Agua Subterranea - Pocitos \?:r::’s Zarumilla Tumbes 12/11/2018
Grifo de vivienda - Subterranea - Fam. Aguas s

04471 | M-94% | AC Dioses Olaya - Pocitos Natdles Zarumilla Tumbes 12/11/2018

04472 | M-950 | AN | Captacién - Agua Subterranea - Tutumo Matapalo Zarumilla Tumbes 13/11/2018

04473 | M-951 AC | Reservorio - Subterranea - Tutumo Matapalo Zarumilla Tumbes 13/11/2018

04474 | M952 | AC ggfr?zxs"zg’:ﬂgj s i Tth Matapale | Zarumilla Tumbes 13/11/2018

o475 B Ac |SiHede vivienda - subtemanec - Fam. Matapalo | Zarumila | Tumbes 13/11/2018
Garcia Portocarrero - Nuevo Progreso

04476 | M-954 | AC ﬁese“’°"° =Sl ~ o Matapalo | Zarumila | Tumbes 13/11/2018

rogreso

04477 | M-956 | AN f;’;::"é" - Agua Subteranea - la Papayal | Zarumilla | Tumbes 13/11/2018

04478 | M-956 | AC | Reservorio - Subterranea - La Palma Papayal Larumilla Tumbes 13/11/2018
Grifo de vivienda - Subterranea - Fam.

04479 | M-257 | AC Hambnitles Comases Lo B Papayal Larumilla Tumbes 13/11/2018
Captacién - Agua Subterranea - Pozo ;

04480 | M-958 | AN N0 - Zarumilia Zarumilla Zarumilla Tumbes 13/11/2018

0t T ac |Reservordo-Sublencnea - Pazo N6 - Zaumila | Zarumila | Tumbes 13/11/2018
Larumilla
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Grifo de vivienda - Subterranea - Pedro " :
04482 | M-960 AC Cienfuegos Neyra - Pozo N°06 - Zarumilla Zarumilla Zarumilla Tumbes 13/11/2018
Caplacién - Agua Subterranea - Poxo =
04483 | M-961 AN N°4-8 - Z ila Zarumilla Zarumilla Tumbes 13/11/2018
io - Subt -P °48- | )
04484 | M982 | Ac |Reservorio-Subteranea-PozoN®48- | jonmig | zoumila | Tumbes 13/11/2018
larumilla
Grifo de viv{endo - Subicnor{ec -?am.
04485 | M-9423 AC | lzquierdo Gonzales - Pozo N°4-8 - Larumilla Zarumilla Tumbes 13/11/2018
Zarumilla =
Grifo de vivienda - Subterranea - AGUGS
04486 | M944 | AC |Teodomiro Herrera Alberca - Loma Vg 2l Zarumilla Tumbes 14/11/2018
Saavedra.
Reservorio - Subterranea - Loma Aguas 2
04487 | M965 | AC Siadia Natches Zarumilla Tumbes 14/11/2018
< Captacién - Agua Subterranea - Loma Aguas
04488 | M-966 | AN i \iavitos Zarumilla Tumbes 14/11/2018
Captacién - Agua Subterranea - Aguas 2
0448% | M-967 | AN Cuchassio Alla | Verdes Zarumilla Tumbes 14/11/2018
Grifo de vivienda - Subterranea - Becerra i Aguas
04490 | M948 | AC Vile Lucracia - Cucharata Al Veidas Zarumilla Tumbes 14/11/2018
04491 | M969 | AC |Reservorio - Subterranea - Cuchareta Alta cgr‘é‘g Zarumilla | Tumbes 14/11/2018
Captacién - Agua Subterranea - José
04452 | M-970 | AN Kialddo Gultonsa Papayal Zarumilla Tumbes 14/11/2018
Grifo de vivienda - Subterranea - Fam. "
04493 | M971 | AC Cisieyts Crise~ Josh Absalande Cificner Papayal Zarumilla Tumbes 14/11/2018
04494 | M978 | Ac |Reservorio-Subtemanea-losé Abelardo | popgugl | zawmila | Tumbes 14/11/2018
Quifionez
: Grifo de vivienda - Subterranea - Fam, ’
04495 | M974 | AC At Villclcr= Leentin Campns Matapalo Zarumilla Tumbes 15/11/2018
Reservorio - Agua Subterranea - Leandro 5 :
04496 | M975 | AC Cormpos Matapalo Zarumilla Zarumilla 15/11/2018
04497 | M-976 | AN g:’:::z‘f" - Agua Subterranea - Leandro | yonaie | Zarumilla | Zarumilla | 15/11/2018
Grifo de vivienda - éb;);enonec - Fam. g ;
04498 | M-9278 | AC Dominguez Cascriego - Takora Matapalo Zarumilla Zarumilla 15/11/2018
04499 | M979 | AC |Reservorio - Agua Subterranea - Totora Matapalo Zarumilla Zarumilla 15/11/2018
04500 | M-980 AN Captacién - Agua Subterranea - Totora Matapale Zarumilla Zarumilla 15/11/2018
Captacién - Agua Superficial - Planta "El
04501 | M-981 AN Milagro” Tumbes. Tumbes Tumbes Tumbes 15/11/2018
Cisterna N°01 - Agua Superficial - Planta
04502 | M982 | AC “Fl Milagro” Tumbes. Tumbes Tumbes Tumbes 15/11/2018
04503 (RN Ac | Cisterna N°03 - Agua Superficial - Planta Tumbes Tumbes | Tumbes 15/11/2018
El Milagro" Tumbes.
Grifo de vivienda - Agua Superficial -
04504 | M-984 | AC | ~ Campafia - Tumbes. Tumbes Tumbes Tumbes 15/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Subterranea - s
04505 | M85 | AC |- o iocarmero Moreto - Isia Noblecilla. Matapalo Larumilla Tumbes 19/11/2018
04506 [N Ac | Reservoro - Agua Subleranea - kia Matapalo | Zaumila | Tumbes 19/11/2018
Noblecilla.
Grifo de vivienda - Agua Subterrdanea - Canoas de | Contralmira
04507 [ EiveEn AC | Francisco Espinoza Jirén - El Angolo. Punta Sal L nte Villar Turnbes /12018
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-
ouo [0 | 4. | G comierce Reveswiorinea- | Canease | Contlrin | s | oz
v | o | | e, v uberanes A e | G e | Coreor | 1 | o1
oes10 [N AN | SERRSCICRFono MOL - Agua s""’""""’: CP‘;’;‘?:'S;‘ c:,’:'\"r':“"‘;""’ Tombes | 20/11/2018
0as11 [ M.993 | an | Coplacién Poro N'07 - Agua Subleronea | Canoasde | Comrainic | rumbes |  20/11/2018
04512 | M994 | AC ?;;?:;::235__ Agua Subterranea - EPS Grau (:P?;?cc'ssgr Cg'netrsillrlv('\‘irm Rrcilo 20/11/2018
ors | wma | ac | [ Spwerree- | comar [t | s | zon
04514 | M-996 | AC | Reservorio - Agua Subterranea - Carpitas. Cptr;?gssgle cgmr&m:c Tumbes 20/11/2018
oars [ amn | Ac |Gt iende Ao surinea | Conons o | Contoea | mems | o1
04516 | M998 | AC | Reservorio - Agua Superficial - Zoritos. Zoritos | COMMAMIQ | fumbes 20/11/2018
o [wm | ac |G imss savesmaries | coues | <otk | roms | aian
04518 | M-1000| AC fgﬁiﬁﬁfﬁgfﬁ b sl Castas | COMMAIMIG | 1, e 21/11/2018
04519 | M-1001| AC Rcehsizg’;’f - Agua Subteranea - Casitas Cg;’e"\‘j:"’:‘:‘r“’ Tumbes 21/11/2018
04520 | Ay [T A i e Casitas | COPMIINIC | Tumbes 21/11/2018
e e e
04522 Tl ariadi S s Conteire | Tumbes | 21/11/2018
04523 AC FGO”: ‘é?o‘%i‘g;g% fg;‘:\:éi’:gﬂ:" 2 Casitas C:;g’gm{"’ Tumbes 21/11/2018
04524 AC g‘r:’ ‘:‘s’t:';;"{l;"g:ﬁ'a‘_géi‘; :ggg’ggﬁ‘“ ® Casitas Cz;‘:sm:" Tumbes 21/11/2018
s MR s |G erse s soioeres | e | St | e | o
04526 a || SRR TR RS | g | TR o 21/11/2018
04527 RE) | A I Casitas | COMNGAMIG | ryrpes | 21/11/2018
T b Casitas | “OPTEMN | Tumbes 21/11/2018
o [MOR +c |to %o v toveteires. | o | SO | s | s
04529 an | Gaptacion- AguaSublemanea - Puerlo | 1y rpes | tumbes | Tumbes | 21/11/2018
04530 7 W e il Sublemanea - Fusrio Tumbes Tumbes | Tumbes 21/11/2018
04531 R | e Tumbes Tumbes | Tumbes 21/11/2018
04532 AN i:z:ff;&fk:::f’f::;:’"“ . Tumbes Tumbes | Tumbes 21/11/2018
04533 AC ::‘d"r'gs":‘r’oi‘;'g e T Tumbes | Tumbes | Tumbes 21/11/2018
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Grifo de vivienda - Agua SubterrGnea -
Fam. Seclen Ordinola - Andrés Araujo - Tumbes Tumbes Tumbes 21/11/2018
Tumbes. | S
Captacién Pozo N°05 - Agua Subterranea |
- Santo Domingo - Tumbes. . Tumbes Tumbes Tumbes 21/11/2018
Reservorio - Agua Subteranea - José
{Shnar Todel < T ankies. Tumbes Tumbes Tumbes 21/11/2018
Coplackn - Agun Sublemane « Andoks Tumbes Tumbes Tumbes 21/11/2018
Avelino Cdceres - Tumbes.
Captacién - Agua Superficial - La
Copitane San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Rese'rvon'o - Agua Superficial - La San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Capitana
Crifo de vivienda - Agua Superficial - 4
Fam. Feijoo Cabrera - La Capitana San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Reservorio - Agua Superficial - Rica Playa | San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Flltros Planta Rica Playa - Agua Superficial san Jacinto T Tonileie 22/11/2018
- Rica Playa
Captacién - Agua Superficial - Rica Playa | San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Superficial - >
Fcirn. Maidiid Atoche.- Rict Playa San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Superficial -
Fam. Camacho Pefia - Higueron San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Reservorio - Agua Superficial - Higuerén San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Captacién - Agua Superficial - Higuerén | San Jacinto Tumbes Tumbes 22/11/2018
Captacién - Agua Superficial - Vaqueria San Jacinto Tumbes Tumbes 23/11/2018
Reservorio - Agua Superficial - Vaqueria San Jacinto Tumbes Tumbes 23/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Superficial - ; i
Fam. Del Rosario Flores - Vaqueria San Jacinto Tumbes 1 Tumbes 23/11/2018
T
Captacion - Agua Subterranea - Pampas de
Chacritas Hospital Tumbes Tumbes 23/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Subterranea - Pampas de
Fam. Infante Lépez -gBigofes Hospital Tumbes Tumbes 26/11/2018
Reservorio - Agua Subterranea - Bigotes P:rgfpci:'sc?e Tumbes Tumbes 26/11/2018
Captacién - Agua Subterranea - Bigotes PT:::’;:;. Tumbes Tumbes 26/11/2018
Captacién - Agua Superficial - Oidor San Jacinto Tumbes Tumbes 26/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Superficial - "
Ko Alamdin Rories = Cldoi ch Jacinto Tumbes Tumbes 26/11/2018
Reservorio - Agua Superficial - Oidor San Jacinto Tumbes Tumbes 26/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Subteranea - . Contralmira
Fam. Saavedra Valencia - Cherrelique. Casitos nte Villar Tumbes 27/11/2018
Reservorio - Agua Subterranea - " Contralmira
04559 | M-1042 | AC Cherelique. Casitas nte Villar Tumbes 27/11/2018
M- Captacién - Agua Subterranea - : Contralmira
04560 1043 AN Chenrelique Casitas nte Villar Tumbes 27/11/2018
0 Grifo de Puesto de Salud Capitan Hoyle - 2
04561 | M-1044 | AC Agua Mananfial - Capitén Hoyle. San Jacinto Tumbes Tumbes 27/11/2018
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04562 | M-1045 | AC EZ;T:MO - Agua Manantial - Capitan san Jacinto | Tumbes Tumbes 27/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Subterranea - Pampas de
04563 | M-1046 | AC Fam. Garcia Nifier - Becerra. Hospital Tumbes Tumbes 28/11/2018
04564 | M-1047 | AC | Reservorio - Agua Subterranea - Becerra. Pﬂ;‘f‘;:c?e Tumbes Tumbes 28/11/2018
M- Captacién - Agua Subterranea - La Pampas de
Tumb 28/11/2018
04565 1048 AN Angostura. Hospital Tumbes umbes /11/
04566 | M-1049 | AC Reservorio - AQua Subterranea - La Pompqs de forlses 28/11/2018
Angostura. Hospital
Grifo de vivienda - Agua Subterranea - Pampas de
04567 | M-1050 | AC [po "~ Srbos Pefia - La Angosiond Hospital Tumbes Tumbes 28/11/2018
M- Captacién Nueva - Agua Subterranea - Pampas de
04548 1051 AN Sk el Hospital Tumbes Tumbes 28/11/2018
04569 | M-1053 | AC |Reservorio - Agua Subterranea - El Limén. Pz";spp"i‘fq‘?e Tumbes Tumbes 28/11/2018
== T e Pampas de
- - i Tumb 28/11/2018
04570 1055 AN | Captacién - Agua Subterranea - Belén Hospital Tumbes umbes 11/
M- Captacién - Agua Subterranea - Pampas | Pampas de
1057 AN de Hosiol, Hospital Tumbes Tumbes 28/11/2018
M-1058 | AC Reservor_io - Agua Subteranea - Pampas Pampqs de oo Yimyikinn 28/11/2018
de Hospital. Hospital
. Grifo de vivienda - Agua Subterranea - Pampas de
MW | Ae Fam. Zapata Pardo - Pampas de Hospital. Hospital Tumbes Tumbes 211210
M- Captacioén - Agua Subterranea - San Pampas de
04571 1060 AN Soun oo [ Viaen, Hospifal Tumbes Tumbes _#30/ 171_/30,‘ i
. Reservorio Antiguo - Agua Subterranea - | Pampas de
04572 | M-1061 | AC San Juan de la Virgen. Hospital Tumbes Tumbes 30/11/2018
- Reservorio Nuevo - Agua Subteranea - Pampas de
04573 | M-1062 | AC san Juan de la Virgen. Hospital Tumbes Tumbes 30/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Subterranea - Pt d
04574 | M-1063 | AC | Fam. Moran Farias - San Juan de la C:{ODO“SQl > Tumbes Tumbes 30/11/2018
Virgen. i
04575 ‘x‘:‘ AN | Captacién - Agua Superficial - La Pefia. San Jacinto Tumbes Tumbes 30/11/2018
04576 | M-1065 | AC | Reservorio - Agua Superficial - La Pefia. San Jacinto Tumbes Tumbes 30/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Superficial - :
04577 [ M-1066 | AC Fom. Rodiiguez Urbina - La Pefia. San Jacinto Tumbes Tumbes 30/11/2018
04578 | M-1067 | AC éi‘:r';;’m ~AghaSuperficiol Lo Corrales Tumbes Tumbes 30/11/2018
04579 1&5 AN g:g:::ion - Agua Superficial - Los Corrales Tumbes Tumbes 30/11/2018
04580 |M-1070 | AC |Reservofio-Aguasublemanea -Pueblo | papayal | zarumila | Tumbes 26/11/2018
Grifo de vivienda - Agua Subterranea - g
04581 | M-1071 | AC Eows. Sl Ty Bagss - Baabio HOSHS: Papayal Zarumilla Tumbes 26/11/2018
M- Captacién - Agua Subterranea -
1073 AN Lechugal. Papayal Zarumilla Tumbes 27/11/2018
M-1074 | AC f:;:’::gf’ Agua Sublenaneg - Papayal Zorumila | Tumbes 27/11/2018
M1075| Ac |Cfifode vivienda- AguaSubtemanea - | poo g | zorumila | Tumbes | 27/11/2018
Fam.Paico Pefia - Lechugal.
Grifo de vivienda - Agua Subteranea - pra——
04582 | M-1080 | AC | Fam. Arévalo Ramirez - Complejo Vg Zarumilla Tumbes 4/12/2018
o erdes
Habitacional.
04583 IAIA(;B AN g:',:’:z:-:lon - Agua Subterranea - Alan Papayal Zarumilla furfnbeisr 5/12/2018
Grifo de vivienda - Agua Subteranea - :
04584 | M-1111| AC For: Tarite Hibin - Alan Gt Papayal Zarumilla Tumbes 5/12/2018
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VIl. CONSIDERACIONES PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS:

7.1. Agua de reservorio y red publica:
Los resultados de las muestras de agua de reservorio y red pulblica seran comparados con los LMP del
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante D. S. N°® 031-2010-SA.

7.2. Aguas superficiales y subterraneas de captacion:

Los resultados de las fuentes de aguas superficiales y subterraneas seran comparados con los ECA para
Agua, mediante D.S. N° 004-2017-MINAM, Categoria 1. Poblacional y recreacional, Subcategoria AT
Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion.

7.3. Aguas superficiales de captacion de sistemas de tratamiento:
Los resultados de las fuentes de aguas superficiales que abastecen a los sistemas de tratamiento seran
comparados con los ECA para Agua, modificado mediante D.S. N® 004 - 2017-MINAM. Categoria 1:

Poblacional y recreacional, Sub categoria A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento
convencional.

VIIl. ANALISIS DE RESULTADOS:
8.1. INTERPRETACION DE RESULTADOS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO POR DISTRITO:
8.1.1. Aguas que pueden ser potabilizadas con Desinfeccién:

8.1.1.1. Distrito de Matapalo, en 04 muestras tomadas (M-945, M-950, M-976 y M-980), se tienen los
parametros fierro y manganeso en la muestra M-945; los parametros pH y fierro en la muestra M-

976 y los parametros plomo en la muestra M-980, con valores por encima de los ECA - Agua,
Categoria 1. Subcategoria A-1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion.

8.1.1.2. Distrito de Papayal, en 06 muestras tomadas (M-938, M-341, M-955, M-970, M-1073 y M-1108),
se tiene el parametro hierro en las muestras M-955 / M-1108 y los parametros Hierro y manganeso
en la muestra M-970, con valores por encima de los ECA - Agua, Categoria 1. Subcategoria A-1.
Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion. La muestra M-1073 con analisis incompletos.

8.1.1.3. Distrito de Zarumilla, en 02 muestras tomadas (M-958 y M-961), se tiene el parametro de

conductividad, con valores por encima de los ECA-Agua, Categoria 1, Subcategoria. A-1. Aguas
que pueden ser potabilizadas con desinfeccion.

8.1.1.4. Distrito de Aguas Verdes, en 03 muestras tomadas (M-948, M-966 y M-867), se tienen los
parametros hierro y manganeso en la muestra M-948 y los parametros conductividad y plomo en la
muestra M-966, con valores por encima de los ECA - Agua. Cat. 1, Subcategoria. A-1. Aguas que
pueden ser potabilizadas con desinfeccion.

8.1.1.5. Distrito de Tumbes, en 04 muestras tomadas (M-1012, M-1015, M-1018 y M-1020), se tienen los
parametros hierro y plomo en la muestra M-1015 / M-1020 y el parametro hierro en la muestra M-
1018, con valores por encima de los ECA - Agua, Categoria 1, Subcategoria A-1. Aguas que pueden
ser potabilizadas con desinfeccion.

8.1.1.6. Distrito de Casitas, en 02 muestras tomadas (M-1009 y M-1043), los parametros de las muestras
obtenidas cumplen con los ECA - Agua, Categoria 1, Subcategoria A-1. Aguas que pueden ser
potabilizadas con desinfeccion.

Av. Belaunde Terry Mz. X Lote 01 - 10 Teléfono: 072 - 523789
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Distrito de Canoas de Punta Sal, en 03 muestras tomadas (M-991, M-992 y M-993), los
parametros de las muestras obtenidas cumplen con los ECA - Agua, Categoria 1, Subcategoria A-
1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion.

Distrito de Pampas de Hospital, en 068 muestras tomadas (M-1034, M-1037, M-1048, M-1051, M-
1055 y M-1057), se tienen los parametros Hierro y Coliformes termo tolerantes en la muestra M-
1034, el parametro Helmintos en la muestra M-1048 y el parametro Conductividad en la muestra
M-1058, con valores por encima de los ECA - Agua. Cat. 1, Subcategoria. A-1. Aquas que pueden
ser potabilizadas con desinfeccion. La muestra M-1057 con analisis incompletos.

Distrito de San Juan de la Virgen, en 01 muestra tomada (M-1060), los parametros Hierro y
Manganeso con valores por encima de los ECA - Agua, Cat. 1, Subcategoria. A-1. Aguas que
pueden ser potabilizadas con desinfeccion.

Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional:

Distrito de San Jacinto, de 06 muestras tomadas (M-1021, M-1026, M-1030, M-1031, M-1038 y M-
1064), se tienen los parametros Turbidez, Arsénico, Fierro, Manganeso y Plomo en la muestra M-
1021; los parametros Turbidez, Aluminio, Arsénico, Fierro, Manganeso, Plomo y Antimonio en la
muestra M-1026; los parametros Turbidez, Arsenico, Fierro y Plomo en las muestras M-1030 / M-
1064; los parametros Turbidez, Arsénico, Fierro, Plomo y Antimonio en la muestra M-1031y los
parametros Arsénico, Fierro, Manganeso y Plomo en la muestra M-1038, con valores por encima de
los ECA - Agua, Categoria 1. Subcategoria A-2. Aguas que pueden ser potabilizadas con
tratamiento convencional.

Distrito de Tumbes, en la muestra M - 981 (captacion PTAP El Milagro - Tumbes), los parametros
Turbidez, Arsénico, Hierro, Manganeso y Plomo, con valores por encima de los ECA - Agua,
Categoria 1. Sub categoria A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional.

Distrito de Corrales, en la M- 1068 (captacion PTAP Los Cedros - Corrales), los parametros
Turbidez, Arsénico, Hierro y Plomo, con valores por encima de los ECA - Agua, Categoria 1. Sub
categoria A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional.

- 8.2. INTERPRETACION DE RESULTADOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR DISTRITO:

8.2.1.

Distrito de Matapalo de 12 muestras tomadas (M-944, M-946, M-951, M-952, M-953, M-354, M-974,

M-975, M-978, M-979, M-985 y M-986), se tienen los parametros Cloro, Fierro y Manganeso en |as
muestras M-944 / M-946; los parametros Aluminio y Hierro en la muestra M-1051; el parametro

Organismos de vida libre en la muestra M-952; los parametros Aluminio en la muestra M-974; el
parametro pH en la muestra M-975 y el parametro Plomo en las muestras M-979 / M-985, con valores

superiores a los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano; D.S. 031-2010-
SA.

Distrito de Papayal, de 13 muestras tomadas (M-939, M-940, M-942, M-943, M-956, M-957, M-971,
M-973, M-1070, M-1071, M-1074, M-1075 y M-1111), se tiene el parametro Cloro en las muestras M-
942 | M-943; los parametros Hierro y Plomo en la muestra M-957; el parametro Helmintos en la
muestra M-971; los parametros Aluminio y Hierro en la muestra M-973 y el parametro Sodio en la
muestra M-1111, con valores superiores a los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para
Consumo Humano; D.S. 031-2010-SA.

Distrito de Zarumilla, de 04 muestras tomadas (M-959, M-960, M-962 y M-963), se tienen los
parametros Conductividad, Hierro y Sodio en la muestra M-959 y los parametros Conductividad y
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Sodio en las muestras M-960 / M-962 / M-963, con valores superiores a los LMP del Reglamento de
Calidad del Agua para Consumo Humano; D.S. 031-2010-SA.

8.2.4. Distrito de Aguas Verdes, de 07 muestras tomadas (M-847, M-949, M-964, M-965, M-968, M-969 y
M-1080), se tiene los parametros Cloro, Manganeso y Plomo en |a muestra M-947; los parametros
Cloro, Manganeso, Plomo y Helmintos en la muestra M-349; los parametros Conductividad, Cloro,
Sodio y Plomo en la muestra M-964, los parametros Conductividad, Cloro y Sodio en la muestra M-
965; los parametros Cloro y Organismos de vida libre en la muestra M-968, el parametro Cloro en la
muestra M-969 y los parametros Conductividad, Cloro, Sodio, Coliformes termo tolerantes y
Organismos de vida libre en la muestra M- 1080, con valores superiores a los LMP del Reglamento
de Calidad del Agua para Consumo Humano; D.S. 031-2010-SA.

8.2.5. Distrito de Tumbes en 08 muestras tomadas (M-982, M-983, M-984, M-1013, M-1014, M-1016, M-
1017 y M-1019), se tiene los parametros Turbidez, Arsénico, Aluminio, Hierro y Plomo en las muestras
M-982 / M-983; los parametros Turbidez, Arsénico, Aluminio, Plomo y Organismos de vida libre en la
muestra M-984; el parametro Sodio en las muestras M-1013 / M-1019; los parametros Sodio y Plomo
en las muestras M-1014 / M-1017 y los parametros Hierro y Sodio en la muestra M-1016, con valores
superiores a los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano; D.S. 031-2010-
SA.

8.2.6. Distrito de San Jacinto, en 15 muestras tomadas (M-1022, M-1023, M-1024, M-1025, M-1027, M-
1028, M-1029, M-1032, M-1033, M-1039, M-1040, M-1044, M-1045, M-1065 y M-1066), se tiene el
parametro Aluminio en la muestra M-1022; los parametros Cloro y Plomo en las muestras M-1044 /
M-1045; el parametro Arsénico en las muestras M-1065 / M-1066; el parametro Plomo en la muestra
M-1032; los parametros Hierro, Plomo y Organismos de vida libre en la muestra M-1027; los
parametros Plomo, Helmintos y Organismos de vida libre en la muestra M-1033; los parametros
Turbidez, Cloro, Arsénico, Aluminio, Hierro, Plomo, Antimonio, Coliformes termo tolerantes, Helmintos
y Organismos de vida libre en la muestra M-1039; los parametros Turbidez, Cloro, Arsénico, Aluminio,
Hierro, Plomo y Coliformes termo tolerantes en la muestra M-1040; los parametros Turbidez, Cloro,
Arsénico, Plomo y Coliformes termo tolerantes en la muestra M-1025; los parametros Turbidez,
Arsénico, Aluminio, Hierro, Plomo y Organismos de vida libre en la muestra M-1028 y los parametros
Turbidez, Arsenico, Aluminio, Hierro y Plomo en la muestra M-1029, con valores superiores a los LMP
del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano; D.S. 031-2010-5A.

8.2.7. Distrito de Casitas en 14 muestras tomadas (M-999, M-1000", M-1001, M-1002, M-1003, M-1004, M-
1005, M-1006, M-1007, M-1008, M-1010, M-1011, M-1041 y M-1042), se tiene el parametro Cloro en
la muestra M-1011; los parametros Cloro y Plomo en las muestras M-399 / M-1001; los parametros
Cloro y Helmintos en las muestras M-1000 / M-1041; los parametros Cloro, Helmintos y Organismos
de vida libre en la muestra M-1002; los parametros Helmintos y Organismos de vida libre en la muestra
M-1003, con valores superiores a los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo
Humano; D.S. 031-2010-SA.

8.2.8. Distrito de Canoas de Punta Sal, en 06 muestras tomadas (M-989, M-990, M-994, M-995, M-996 y
M-997), se tiene el parametro Sodio en las muestras M-989 / M-990 / M-997; los parametros Sodio y
Plomo en las muestras M-994 / M-996 y los parametros pH, Cloro y Arsénico en la muestra M-995,
con valores superiores alos LMP del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano; D.S.
031-2010-SA.

8.29. Distrito de Pampas de Hospital, en 09 muestras tomadas (M-1035, M-1036, M-1046, M-1047, M-
1049, M-1050, M-1053, M-1058 y M-1059), se tiene los parametros de Conductividad, Cloroy Sodio
en las muestras M-1035 / M-1036; los parametros de Cloro, Plomo, Helmintos y Organismos de vida
libre en la muestra M-1046; el parametro de Cloro en la muestra M-1047; los parametros de Cloro y
Coliformes termo tolerantes en las muestras M-1049 / M-1050; los parametros de Cloro y Plomo en
la muestra M-1053, con valores superiores a los LMP del Reglamento de Calidad del Agua para
Consumo Humano; D.S. 031-2010-SA.
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